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_ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ul. Lesznowska 20A, 05-870 Btonie

Znak sprawy PZ.5585.8.1.2020 /
Egz. nrs!..12

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowsg Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

przez

stopient stuzbowy, tytuf, imie i nazwisko — stanowisko sfuzbowe, nr legitymacji 0s6b upowaznionych do kontroli
legitymujacego sie upowaznieniem numer PZ.5585.8.2020 z dnia 22.01.2020 r., wydanym
przez Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskim
Zachodnim, zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

obiektach przeznaczonych na magazynowanie odpadéw na terenie zaktadu Komunikaciji
Miejskiej Lomianki przy ul. Rolniczej 248 w Kietpinie

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych — nalezy wpisa¢ nazwe wiasng budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego craz
podstawa i zakres upowaznienia

Komunikacja Miejska tomianki Sp. z 0.0. | mgr inz. Bogdan Marcinczyk — Prezes
Kietpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 tomianki | Zarzadu Komunikacja Miejska tomianki

Nazwa i adres kontrolowanego

Sp. z o.0.
Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:
Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego
mgr inz. Bogdan Marcinczyk - Prezes -
Zarzadu
Piotr Nowicki — Dyrektor ds. technicznych i
przewozdéw

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

e kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;

e rozpoznawania mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatah ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej

e oceny speiniania wymagan przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadéw lub warunkéw
ochrony przeciwpozarowej okreslonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie
odpadéw, zezwolenia na przetwarzanie odpadéw, pozwolenia na wytwarzanie
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odpadéw  uwzgledniajgcego  przetwarzanie odpadéw oraz pozwolenia
na wytwarzanie odpadow.

e postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej,
a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi
substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od
nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczgce zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
e Na podstawie pisma  Starosty Warszawskiego Zachodniego  znak
08.6233.10.2019.KK z dnia 20.01.2020 r. (data wptywu: 21.01.2020 r.)

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzadzen:
1) Budynek magazynowy (Magazyn SP2 Q< 500 MJ/m?)

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno§¢ za realizacije obowiazkéw 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Wiasciciel nieruchomosci: Komunikacja Miejska tomianki Sp. z o0.0. Kielpin, ul. Rolnicza
248, 05-092 tomianki

2. Charakterystyka poZzarowa obiektu:

Na dzien 31.01.2020 r z o$wiadczenia pana Bogdana Marcinczyka w budynku moze
przebywaé 16 os6b (nie sg to stali uzytkownicy budynku).

Jak wynika z o$wiadczenia pana Bogdana Marcinczyka budynek zostat oddany
do uzytkowania przed 1975 r.,

Plac sktadowy odpadéw palnych:
Klasyfikacja: PM < 500 MJ/m*
Powierzchnia: ok. 350 m?
Wysoko$§¢: 5 m budynek niski (N)
Kubatura: 1492 m®

Odlegtosci od obiektéw sagsiadujacych i granic dziatek zachowane zgodnie
z postanowieniami operatu przeciwpozarowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrebie kontrolowanego budynku magazynowego nie
przekroczyta maksymalnej wskazanej w ,Operacie...”

Nie zabezpieczono konstrukcji dachu do NRO (czas okreslony do wykonania zadania
zgodnie przedmiotowym ,Operatem...” zostat okreslony na 31.12.2020 r.)

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Zaopatrzenie
w wode realizowane jest z sieci gminnej (hydrant w odlegtosci 40 m od budynku
magazynowego — protokét badania wydajnosci oraz przegladu i konserwacji hydrantu DN-

80 zewnetrznego nadziemnego - zatacznik nr 1 do protokotu, oryginat
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Stany magazynowe odpadéw wg. daty wystawienia: na dzieh 2020-01-31 - zatacznik nr
2 do protokotu, kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem.

3. Organizacja ochrony ppoz.

Opis dotyczacy:

Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego - przedstawiono dokument dla przedmiotowego
budynku z czerwca 2019 r., opracowany przez mgr Jarostawa Kwiatkowskiego
(zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia nr SIOPA/7W/2019/14/8 z dnia 26.06.2019 r.)
Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji — nie dotyczy
Zapoznanie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi, instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego — przedstawiono stosowng dokumentacje informujacej o zapoznaniu
pracownikbw z przepisami przeciwpozarowymi (szkolenie prowadzit mgr Jarostaw
Kwiatkowski (zaswiadczenie o ukoniczeniu szkolenia nr SIOPA/7W/2019/14/8 z dnia
26.06.2019 r.). Lista pracownikédw stanowi zatacznik nr 3 do protokotu, kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem.

Instrukcja postepowania na wypadek pozaru — bez uwag

Operat przeciwpozarowy uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego PSP
w Powiecie Warszawskim Zachodnim znak PZ.5560.65.2019 z dnia 04.11.2019 .

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, eqzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono kontroli przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych w obiekcie.

5. Czynnos$ci zabronione
\ NIE STWIERDZONO

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zaqrozenia zycia ludzi
| NIE STWIERDZONO |

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowos$ci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

[NIE STWIERDZONO |

8. Wyposazenie budynku w urzagdzenia przeciwpozarowe

| Giéwny wytacznik pradu — petnigey funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu.

9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

| Wynik sprawdzenia — zatacznik nr 4 do protokotu, oryginat

10. Stan wyposazenia, sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Na terenie strefy pozarowej objetej kontrolg znajdujg sie 7 gasnice GP 6x ABC oraz
jeden koc gasniczy. Stan techniczny bez uwag. Gasnice oznakowane.
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11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane

w systemach ochrony przeciwpozarowych

| NIE DOTYCZY |

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa

13. Sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna instalaciji uzytkowych

Przedstawiono protokét nr 10/2019 z sierpnia 2019 r. dot. pomiaru rezystancji izolacji |
petli zwarcia gniazd elektrycznych. Urzadzen piorunochronnych. Pomiar os$wietlenia
awaryjnego. Protokot wykonat: Stefan Umiastowski, nr upr. E1-358 (685) 18, D1-359
(685) 18, upr bud. nr WA-732/93

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
NIE STWIERDZONO

Inne ustalenia: ' o
1) Nie prowadzono czynnosci w stosunku do innych terendw i obiektow.

14. Uwagi i zastrzeZenia wniesione przez kontrolowanego

[ Nie wniesiono uwag i zastrzezen.

Na tym protokét zakoriczono.
Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujagcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen
do protokotu. Protokot spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sig
Z jego trescig podpisano bez zastrzezen —z-zastrzezeniami:

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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(podpi$ z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stangwiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujacego)




